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NOTA:

SER PINTADA NO PISO, LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00m.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO "LED"

SEM                                                                                                                                                                                                              ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

PISO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

P
A

R
E

D
E

TETO

A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE SEMPRE QUE FALTAR ENERGIA ELÉTRICA NA REDE.

 AS LUMINÁRIAS TERÃO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

1 - LUMINÁRIAS DE ACRÍLICO, REFLETOR DE AÇO INOX, ACENDE AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA;

2 - SERÃO UTILIZADOS SISTEMAS AUTÔNOMOS, COM LÂMPADAS 30 LEDS DE 3W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO 

SUPERIOR A 120 LUMENS E ILUMINAMENTO SUPERIOR A 5 LUX.

3 - AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA;

4 - COMUTADOR DE ENERGIA AUTOMÁTICO, COM RELÉ;

5 - BATERIA TOTALMENTE BLINDADA, RECARREGÁVEL, COM TENSÃO DE ALIMENTÇÃO DE 6V;

6 - CARREGADOR  FLUTUADOR AUTOMÁTICO.

OBS.: PARA ESTA EDIFICAÇÃO FORAM PROJETADOS BLOCOS AUTÔNOMOS (LUMINÁRIAS COM BATERIAS PRÓPRIAS), NÃO NECESSITANDO 

DE CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A NBR-10.898, ITEM 4.2.

NOTA:  Este modelo é apenas referencial, podendo ser substituído por outro similar.
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METÁLICA, PVC OU FIBRA, E FIXADOS COM PARAFUSOS E BUCHAS.

1 - SINALIZAÇÕES PINTADAS COM TINTAS DE CORES FIRMES E CONFECCIONADAS EM CHAPA

DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO

SEM                                                                                                                                                                          ESCALA

SELO DE GARANTIA

DO INMETRO

ROTULO DO

FABRICANTE

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

VERMELHO
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PISO ACABADO

FACILITAR O ACESSO AOS MESMOS EM

OBS: OS EXTINTORES DEVERÃO PERMANECER

DESOBSTRUÍDOS E VISÍVEIS, DE FORMA A 

CASOS DE EMERGÊNCIA.

ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL

MARCA : SCHNEIDER

VAZÃO : 30 m3/h

ALTURA MANOMÊTRICA : 51 m.c.a.

POTÊNCIA : 15,0 CV

MODELO : BPI -22 R 2 1/2 

ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA JOCKEY

MARCA : SCHNEIDER

VAZÃO : 1,2 m3/h

ALTURA MANOMÊTRICA : 60 m.c.a.

POTÊNCIA : 2,0 CV

MODELO : ME-AL/BR 1420
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ALARME

SAÍDA PARA

ØDmm
6

9

9

PRESSÃO=60mca
VAZÃO=1,2m3/h

PRESSÃO=51mca
VAZÃO=30m3/h

UNIÃO

A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA SERÁ INDEPENDENTE DAS DEMAIS DA EDIFICAÇÃO.

ISOMÉTRICO DA CASA DE BOMBA
SEM                                    ESCALA

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO GLOBO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

QUADRO DE FORÇA (MOTOR 15,0CV, 220V, TRIFÁSICO)

MANÔMETRO (ESCALA DE 0 a 200PSI), MOSTRADOR 50mm FANABRAS

ELETROBOMBA (15CV, 500,00L/min a 51mca)

PRESSOSTATO

CILINDRO DE PRESSÃO (COMP. 1,20m, Ø150mm)

LEGENDA :

7

8

9

4

6

5

2

3

1

- DESLIGAMENTO: MANUAL

- PARTIDA DA BOMBA: AUTOMÁTICO
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